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RESUMEN 

 
 
 

En la presente tesis se obtienen los ajustes óptimos para la operación selectiva de la 
protección contra sobrecorriente en un sistema típico de distribución de media tensión en la 
fase de cabecera, que es donde se inicia la distribución. Se ha propuesto nuevos ajustes del 
sistema en cuestión, con el fin de coordinar correctamente los equipos de protección, y 
despejar fallas de manera rápida y eficaz, garantizando la continuidad del servicio y la 
calidad del suministro. 
  
El trabajo consta fundamentalmente de tres partes: la primera consiste en el estudio de los 
SEP, análisis de fallas y su forma de cálculo. La segunda parte consta del estudio de los 
sistemas de protección y su importancia en los sistemas de distribución de media tensión.  
La tercera parte consta de la presentación de criterios y el desarrollo de aplicaciones que 
identifiquen la coordinación de protección contra sobrecorriente, y una breve introducción 
a la protección de distancia y diferencial. 

  

Se obtuvieron resultados satisfactorios, a pesar de algunas limitaciones en el programa 
usado Winflu 2.3, y de información de los equipos del sistema interconectado nacional. 

 


